
15  - 22.06.2020 
Temat:  Prace konserwacyjne – przeglądy i naprawy sieci wodociągowej.  

    Monitoring sieci wodociągowej. 
    Powtórzenie wiadomości. 
  
 

Proszę zapoznać się z notatką. Na lekcji będzie wyjaśnienie zagadnień. Notatkę wydrukować i wkleić do 
zeszytu lub zapisać w folderze. 

  
 
Prace konserwacyjne  

To czynności wykonywane na sieci, które nie przerywają dostarczania wody do odbiorców, czyli: 

 przeglądy – obchód sieci, kontrola urządzeń i budowli; 
 przegląd uzbrojenia i kontrola oznakowania; 
 utrzymanie dobrego stanu przewodów; 
 zabezpieczenie urządzeń przed zamarzaniem; 
 drobne remonty (bez wyłączania odcinków sieci) 

Pracochłonność robót konserwacyjnych stanowi przeciętnie 60 – 70% ogółu robót związanych  
z eksploatacją sieci wodociągowej. 
 

Częstotliwość przeglądów sieci wodociągowej: 
 

Nazwa robót Zakres robót Częstotliwość 

Obchód sieci 
Sprawdzanie trasy przewodów, wykrycie wycieków, 

sprawdzenie skrzynek uzbrojenia i oznakowania 1 raz / miesiąc 

Kontrola jakości 
wody i kontrola 
bakteriologiczna 

Pobór próbki wody, badanie przeprowadza laboratorium 
(które należy do dostawcy wody, ewentualnie sanepid 

wykonuje). 
1 raz / miesiąc 

Przegląd zaworów 
pożarowych 

Sprawdzenie sprawności, oczyszczanie obudowy, płukanie 
hydrantów 1raz / 3 miesiące 

Przegląd zdrojów 
ulicznych 

Kontrola działania zdrojów, przegląd studni, obudowy itp. 1 raz / 3 miesiące 

Płukanie sieci 
wodociągowej 

Płukanie końcówek, przewodów rozdzielczych, 
niedopuszczenie do zagniwania wody na końcówkach sieci, 

wskutek małego rozbioru wody. 
1 raz / 3 miesiące 

Przegląd zasuw 
liniowych 

Sprawdzenie ich działania, kilkakrotne zamknięcie i 
otwarcie zasuw w celu usunięcia osadu 

1 raz / rok  
(przed zimą) 

Sprawdzenie 
połączeń 

domowych 

Kontrola zasuw domowych, miejsca wbudowania 
wodomierza. 

Kilkakrotne zamknięcie i otwarcie zasuw, sprawdzenie 
1 raz / rok 



studni wodomierzowej, jeśli jest. 

Przegląd 
pozostałego 
uzbrojenia 

Sprawdzenie odpowietrzników, odwodnień itp. 
Przegląd i przygotowanie uzbrojenia do zimy, podobny 

przegląd przeprowadza się na wiosnę 

 2 razy / rok  
(na wiosnę i zimę) 

 
 
Roboty naprawcze 

To prace wykonywane na sieci wodociągowej połączone z przerwaniem dopływu wody do odbiorców.  
Są to: 
- roboty naprawcze, które po wykryciu uszkodzenia wymagają szybkiego: 
 - usunięcia uszkodzeń przewodów wodociągowych i ich uzbrojenia, 
 - odmrażania przewodów wodociągowych i ich uzbrojenia, 
 - zabezpieczania sieci wodociągowej przed zakażeniem w czasie napraw i ewentualnego usunięcia 
   zakażenia, 
- roboty naprawcze, których miejsce i czas mogą być zaplanowane, najczęściej sprowadzają się do 
oczyszczania przewodów wodociągowych z osadów. 
Roboty naprawcze zalicza się do remontów bieżących. Stanowią one około 30÷40% robót eksploatacyjnych 
sieci wodociągowej. 
 
Lokalizacja awarii 

 Orientacyjną lokalizację miejsca uszkodzenia określa pogotowie wodociągowe, wyłączając 
uszkodzony przewód z pracy. 

 O uszkodzeniu przewodów wodociągowych może świadczyć wypływanie wody na powierzchnie 
terenu, do piwnic domów, zwiększenie przepływu wody w kanałach lub zaobserwowanie mokrych miejsc  
w studniach rewizyjnych. 

 Podczas uszkodzeń głównych przewodów magistralnych następuje gwałtowny spadek ciśnienia na 
stacji pomp wtłaczających wodę do sieci. 
 Jeżeli przewód uległ złamaniu lub pęknięciu i towarzyszy mu duży wypływ wody, w miejscu 
uszkodzenia na powierzchni terenu powstaje wyrwa, co umożliwia dokładne zlokalizowanie uszkodzenia. 
Zazwyczaj jednak uszkodzenie jest małe i trudne do odszukania. 
Miejsce wypływu wody nie zawsze świadczy o uszkodzeniu przewodu bezpośrednio przy nim lub w jego 
pobliżu. Często woda wydostaje się na powierzchnie terenu w odległości kilku lub kilkunastu metrów od 
uszkodzenia!! Zdarza się tak zazwyczaj w przypadku, gdy wierzchnią warstwę stanowi zamarznięty grunt 
lub nawierzchnia ulepszona (beton, asfalt itp.). 
 Wykonywanie robót naprawczych zaczyna się zwykle bezpośrednio po wyłączeniu przewodu  
i prowadzi bez przerwy do momentu przywrócenia dopływu wody. 
  Przed przystąpieniem do robót naprawczych, należy zapoznać się z rysunkiem 
inwentaryzacyjnym przewodu i rozpoznać prawdopodobne miejsca uszkodzenia, materiał przewodu oraz 
wbudowane rury i kształtki, a także usytuowanie innych przewodów uzbrojenia miejskiego. 
 Jeżeli roboty są prowadzone tylko w chodniku, to trzeba zwrócić uwagę na zapewnienie przejścia dla 
pieszych, stosując np. specjalne mostki. 
 Często konieczne jest przeprowadzenie robót w jezdni. Ruch kołowy może się odbywać bez 
ograniczeń, jeżeli na jezdni dwukierunkowej pozostanie swobodny pas szerokości 7 m, a na jezdni 
jednokierunkowej pas 3,5 m. Teren zajęty pod naprawę powinien być ograniczony barierą o szerokości 
20 cm i wysokości 1,25 m, pomalowana w szerokie biało-czerwone pasy. W godzinach nocnych kraniec 
należy oznaczyć pomarańczowymi światłami sygnalizacyjnymi. 



 Roboty ziemne muszą być prowadzone ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia innych urządzeń 
podziemnych. Zerwanie nawierzchni ulepszonych powinno się odbywać w sposób zmechanizowany przy 
użyciu młotów pneumatycznych zasilanych z przewoźnych sprężarek. 
  Roboty naprawcze muszą być wykonywane w wykopach otwartych ze względu na technologię 
tych robót, tylko wyjątkowo mogą być prowadzone pod pomostami, umożliwiając w ten sposób utrzymanie 
ruchu kołowego. 

 

Oczyszczanie przewodów z osadów 
 Z biegiem lat na wewnętrznych ściankach przewodów wodociągowych mogą powstać osady. 
Powodem tworzenia się osadów w sieci wodociągowej są głównie zawarte w niej związki żelaza, manganu, 
a także charakter korozyjny wody. Zanieczyszczenie sieci osadami powoduje wzrost chropowatości ścianek 
przewodów, zmniejszenie przekrojów, a w konsekwencji zwiększenie strat ciśnienia i zmniejszenie 
przepustowości.  

Aby przywrócić pierwotną przepustowość przewodów prowadzi się czyszczenie jedna  
z następujących metod: płukanie wodą, płukanie wodą i powietrzem, rozpuszczanie osadów związkami 
chemicznymi, czyszczenie mechaniczne. 

 Płukanie wodą wodociągową możliwe jest tylko w przewodach o małych średnicach, 
usytuowanych w pobliżu przewodu magistralnego, zanieczyszczonych łatwo usuwalnymi osadami. Do 
usunięcia osadów konieczna jest prędkość wody równa 1,0÷1,2 m/s. 

 Płukanie mieszaniną wody wodociągowej i powietrza - do płukanego przewodu wtłacza się 
powietrze pod ciśnieniem ok. 0,5 MPa. Prędkość przepływu powietrza wynosi 0,4÷0,5 m/s. Ilość 
wtłaczanego powietrza jest ok. 50÷100-krotna w stosunku do ilości przepływającej wody. Powietrze może 
być wtłaczane w sposób ciągły lub okresowo w odstępach 2÷3 min. 

 Czyszczenie przewodów metodą chemiczną polega na wprowadzeniu do przewodu kwasów: 
solnego lub siarkowego w określonym stężeniu, co powoduje rozpuszczenie osadu. W celu zmniejszenia 
korozyjnego działania kwasów na ścianki przewodów dodaje się do roztworu tzw. inhibitory, które – 
zmniejszając agresywność kwasów w stosunku do metali – nie zmniejszają ich zdolności do rozpuszczania 
osadów. Po usunięciu osadów przewód przepłukuje się kilkakrotnie wodą. 

 Mechaniczne oczyszczanie przewodów wodociągowych polega na zeskrobaniu specjalnymi 
urządzeniami osadu ze ścianek przewodów i wypłukaniu zerwanych osadów do kanalizacji lub innego 
miejsca odprowadzania wody płuczącej. Mechaniczne czyszczenie przewodów stosuje się do usuwania 
osadów bardziej zwartych i przyczepionych do powierzchni rur, a niemożliwych do usunięcia przez 
płukanie przewodu. 

 
Badania i regulacja pracy sieci wodociągowej 

Badanie pracy sieci wodociągowej ma na celu określenie rozkładu ciśnienia w sieci i związanych z tym 
kierunków przepływu wody oraz orientacyjnych wartości tych przepływów. Najważniejszą wskazówką dla 
obsługi eksploatacyjnej sieci jest rozkład ciśnienia w przewodach magistralnych. Pomiarów ciśnienia 
najlepiej dokonywać za pomocą manometrów samopiszących, wyjątkowo można stosować manometry 
tarczowe. Manometry mogą być zainstalowane na każdym zaworze pożarowym. 

 Dokonuje się również pomiaru ilości przepływającej wody, który prowadzi się na przewodach,  
w których występuje jednokierunkowy przepływ wody. Pomiar może być prowadzony za pomocą sond do 
pomiaru prędkości przepływu, wodomierzy śrubowych (dla przewodów do 300 mm) lub wodomierzy 
zwężkowych (dla przewodów do 500 mm). Wyniki pomiarów ciśnienia i przepływów służą za podstawę 
do regulacji pracy sieci.  



 Sieć reguluje się zasuwami. Możliwość regulacji występuje w zasadzie tylko w wodociągach 
strefowych, gdzie dysponuje się dużymi różnicami rzędnych i ciśnień w poszczególnych strefach i gdzie 
mogą wystąpić zmiany zasięgu stref lub przesył wody z jednej strefy do drugiej. 

 Oprócz badań sieci przewodów magistralnych konieczna jest obserwacja ciśnienia w sieci 
przewodów rozdzielczych, która umożliwia poznanie pracy tych przewodów i wykrycie odcinków 
przeciążonych, wpływu pracy urządzeń hydroforowych na rozkład ciśnienia w przewodach ulicznych  
i opracowanie skutecznych metod likwidacji tego wpływu, zanieczyszczenia sieci osadami i planowanie 
czyszczenia przewodów. 

 
Monitoring sieci wodociągowej 

Komputerowy system nadzoru i obsługi sieci wodociągowej i obiektów na sieci, obejmuje pomiar 
podstawowych parametrów w wybranych punktach pomiarowych, zlokalizowanych na sieci wodociągowej. 
Za pomocą urządzeń kontrolno – pomiarowych i sygnalizacyjnych na poszczególnych punktach 
pomiarowych obserwuje się pracę układu wodociągowego. System może obejmować punkty w stacjach 
pomp przekazujące pomiary dotyczące przepływu wody z ujęcia do zbiorników, stanu napełnienia 
zbiorników, ciśnienia wody kierowanej do sieci miejskiej, oraz punkty terenowe na sieci wodociągowej 
przekazujące informacje na temat aktualnego pomiaru ciśnienia. 

 Monitoring całego układu zapewnia na bieżąco poprawność funkcjonowania układu, 
wychwycenie ewentualnych zakłóceń w pracy, kontrolę i rejestrowanie rozbioru wody  
w poszczególnych strefach sieci wodociągowej. 

 

Źródło: Z.Heidrich: Wodociągi 
 

 

Powtórzenie – zadania testowe: 
 
W ramach powtórzenia do wykonania jest test egzaminacyjny, zamieszczony pod poniższym linkiem. 
Wybieracie tylko pytania, które dotyczą sieci wodociągowej! Na zajęciach omówimy. 
 
https://arkusze.pl/zawodowy/b08-2014-czerwiec-egzamin-zawodowy-pisemny.pdf 
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