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1Zapoznaj sie z materiatem

2 Odpowiedz na pytania

* Co to sg urzadzenia tryskaczowe ?

» Jakie sg gtdbwne elementy urzgdzenia tryskaczowego?

» Jakie sg systemy urzgdzen tryskaczowych?

* Do jakich celéw wykorzystywane sg urzadzenia tryskaczowe

3 Czytelne odpowiedzi prosze przesta¢ do konca tygodnia na mila

pawelboch1973@gmail.com

najlepiej w PDF podajac klase przedmiot nazwisko.

Wiadomosci ogdine

Urzadzenia tryskaczowe

S3g to state urzadzenia gasnicze przeznaczone do zwalczania pozarow w pierwszej fazie ich
powstania, wyposazone w odpowiednie zapasy wody. Spetniajg one réwniez role urzadzen
alarmowych.

Gtownymi elementami sktadowymi urzgdzenia tryskaczowego sg:

*zrodto zaopatrzenia wodnego,

eurzgdzenie zasilajgce w wode o odpowiednim cisnieniu,

esprezarka powietrza (w systemach powietrznym i mieszanym),

eurzgdzenie kontrolno-alarmowe, nadzorujgce gotowos¢ urzgdzenia do akcji gasniczej i alarmujgce
o0 wybuchu pozaru

*przewody rozdzielcze i rozprowadzajgce, na ktorych umieszczone sg tryskacze.

W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu, a wiec od tego, czy jest czy nie jest ono
ogrzewane w okresie zimowym, stosuje sie rozne systemy urzgdzen tryskaczowych:

esystem wodny, jezeli temperatura w pomieszczeniu nie spada ponizej +40C

esystem powietrzny, jezeli temperatura w pomieszczeniu moze by¢ nizsza od +40C,

esystem zmienny, jezeli temperatura w pomieszczeniu utrzymuje sie ponizej +40C przez osiem
miesiecy w roku; polega on na tym, ze w okresie niskiej temperatury sie¢ przewodow rozdzielczych
i rozprowadzajgcych wypetniona jest sprezonym powietrzem, a w okresie cieplejszym wodg
(system niezalecany w Polsce),

esystem mieszany - w obiektach, w ktérych sg pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane; czesc
sekcji tryskaczowych wypetniona jest w tym systemie powietrzem, a cze$¢ woda.

Zastosowanie urzadzen tryskaczowych jest bardzo réznorodne i odpowiada zastosowaniu
wody jako srodka gasniczego. Mozna stosowa¢ je do gaszenia pozaréw materiatow statych
(drewno, papier, tkaniny, tworzywa sztuczne, kauczuk), z wyjatkiem materiatéw, ktére

w reakcji z woda wydzielajg substancje palne oraz urzadzen elektrycznych pod napieciem.
Najczestsze zastosowanie tego typu instalacji mozna spotka¢ w nastepujacych obiektach:
e ustugowo — handlowych (np., centra handlowe, markety),

* uzytecznosci publicznej (np. kina, teatry, biura, hotele),
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* produkcyjnych i magazynowych (np. centra logistyczne, fabryki, magazyny wysokiego
skltadowania).

Rys. 1,2 Instalacja tryskaczowa
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RYS.3 Tryskacz stojgcy normalnej reakcji vk145/vk200

Tryskacz stojgcy normalnej reakcji vk145/vk200
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Wymiary:
I
korpus mosigdz UNS-C84400
2 deflektor mosigdz
3 Sruba mocujaca mosigdz UNS-C36000
4 element termoczuly szklana amputka 5 mm
5 . stop niklu pokryty
- Dodkladka sprezynujaca PTFE
6 tuleja mosigdz UNS-C36000

* elementy niewidoczne

Pozdrawiam Pawet Bochenski
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